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Cosa è un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA)?

«il mezzo più efficace per garantire in modo continuativo 
la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile 
consiste nell’adozione di un approccio globale di 
valutazione e gestione del rischio che comprenda tutte le 
fasi della filiera idrica, dalla captazione al consumatore 
finale.»

sistema proattivo di valutazione e gestione del rischio
volto ad analizzare in modo sistematico ogni fase della
filiera al fine di garantire nel tempo la protezione delle
risorse idriche e di ridurre le potenziali minacce alla
salute umana associate al consumo di acqua destinata al
consumo umano
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Rischio

Sviluppare una matrice del 
rischio finalizzata 
all’identificazione e alla 
classificazione dei rischi in 
molto alto, alto, medio e basso

Definizione delle priorità

d’intervento

Identificare le vulnerabilità
e i principali punti critici del
sistema
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Il manuale contiene le basi concettuali per 
lo sviluppo del PSA

Implementazione del PSA per i sistemi di fornitura idropotabile 

Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e Valutazione dei 
rischi ad essi correlati

Valutazione delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia e 
rivalutazione dei rischi
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3.1
3.2

Formazione di un team multidisciplinare

Descrizione del sistema idrico

Definizione delle priorità d’intervento e sviluppo dei piani di 
miglioramento

Monitoraggio operativo ed azioni correttive

Verifica del PSA

Procedure di gestione e documentazione del PSA

Attività di supporto e comunicazione

Riesame del sistema e piani di emergenza



www.iss.it/centro-nazionale-sicurezza-delle-acque-censia

I edizione delle Linee
Guida Nazionali sui PSA
e progetti su piccola
scala, regionali
e nazionali
sull’implementazione
del PSA

II edizione delle
Linee Guida
Nazionali sui PSA
basate su
esoerienze
specifiche del sito

Standard obbligatori
applicato dalla
legislazione
sull'acqua potabile
sotto MdS e MdA
recependo la Direttiva
UE 1787/ 2015

Deadline per
approvazione del
PSA

Programma
Nazionale di
formazione di
team leader
qualificati

3 Linee Guida
Nazionali:
1.Implementazione
PSA;
2. PSA negli edifici e
taluni navi;
3. Approvazione PSA

Piano di Sicurezza dell’Acqua – Evoluzione Normativa
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D.Lgs 18/23 D.Lgs 31/01 

Cambiamenti
climatici



Articolo Estratto normativo

Art. 6
«Obblighi generali per 

l’approccio alla sicurezza 
dell’acqua basato sul 

rischio»
comma 1 

«L’approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle 
acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo 
all’acqua in conformità al presente decreto, implementando un controllo 
olistico di
eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura — inclusi i rischi 
correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla 
continuità della fornitura — conferendo priorità di tempo e risorse ai 
rischi
significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando 
analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera 
idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della 
conformità dell’acqua specificati all’articolo 5 e garantendo lo scambio 
continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-
potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale»
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Decreto Legislativo 18/23 e Cambiamenti climatici



Articolo Estratto normativo

Art. 8
«Valutazione e gestione del 

rischio del sistema di fornitura
idro-potabile»

 comma 2, lettera d)

«Il PSA di cui al comma 1 è conforme ai seguenti criteri: […]
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell’ambito del sistema di fornitura 
idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero 
rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque, tenendo conto 
anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla 
vulnerabilità dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuità della fornitura, per 
garantire l’accesso universale ed equo ad acqua sicura»
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Decreto Legislativo 18/23 e Cambiamenti climatici

Valutazione ed Approvazione dei PSA da parte
del CeNSiA, tramite verifiche documentali e in
campo per attività di audit per garantire il
soddisfacimento dei requisiti normativi (art. 19).
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Obblighi 
per i 

Gestori 
idropotabili

Elaborare PSA per ogni 
sistema di fornitura 
idropotabile

Sottoporre i PSA ad 
approvazione da parte 
del CeNSiA (ri-
approvazioni: ogni sei 
anni)

Nel PSA, il Gestore deve 
includere gli effetti dei 
cambiamenti climatici nella 
valutazione del rischio e nelle 
misure di controllo. Il CeNSiA 
ne verificherà l’adeguata 
integrazione tramite la 
piattaforma ANTEA – area PSA

Decreto Legislativo 18/23 e Cambiamenti climatici
Valutazione e gestione del rischio - Sistema di Fornitura Idropotabile (art. 8)

ACCUMULO
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PSA- Portale Gestori

https://antea.iss.it/test/psa/dashboard 

https://antea.iss.it/test/psa/dashboard


Riferimenti
Area funzionale CeNSiA «Valutazione e Approvazione di Piani di Sicurezza delle Acque (PSA)»: 
approvazione.psa@iss.it; censia.psa@pec.iss.it 

Richiesta delle credenziali per operare in piattaforma AnTeA-area PSA:
assistenza.antea@wecomsrl.freshdesk.com 

Accesso al Portale Gestori (area di test):
https://antea.iss.it/test/psa/dashboard  

Accesso al Portale Regioni (area di test):
https://antea.iss.it/test/psa-regioni/dashboard 

Feedback e segnalazioni:
https://anteawecom.freshdesk.com/support/home 
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Articolo Estratto normativo

All. II (art. 12)
«CONTROLLO E 

MONITORAGGIO»
parte A, comma 2 lettera b) e 

comma 6 lettera c) punto i)

«possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l’intera 
durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar 
modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischio ambientali, climatici e 
sanitari»

«accogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e 
stabilire criteri per la definizione della priorità di controllo sia in relazione alle 
zone di fornitura che per l’individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche 
zone di fornitura, basandosi, tra l’altro sui seguenti elementi: […] analisi di 
rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9, con particolare riguardo ai rischi 
collegati ai cambiamenti climatici;»

www.iss.it/centro-nazionale-sicurezza-delle-acque-censia

Decreto Legislativo 18/23 e Cambiamenti climatici

https://www.iss.it/en/antea-il-progetto 

https://www.iss.it/en/antea-il-progetto
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aumento generale delle 
temperature

prolungate ondate di calore / 
prolungati periodi siccitosi

eventi di piovosità 
estremi

aumento generale delle 
temperature

eventi di piovosità 
estremi

Impatti principali dei cambiamenti climatici
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alterazioni della facies chimica 
delle acque

variazioni critiche della 
popolazione microbiologica e 
virologica dei corpi d’acqua

fenomeni di bloom 
algale nei laghi e negli 

invasi artificiali
minor deflusso dei fiumi 

Aspetti qualitativiAspetti quantitativi

Aumento della 
concentrazione di 

elementi geogenici ed 
inquinanti antropici

Intrusione salina

Eventi pericolosi

diminuzione della quota 
piezometrica delle acque 

sotterranee

riduzione del livello 
dell’acqua dei laghi e 

degli invasi

aumento generale delle temperature
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maggior tasso di abbattimento 
dei livelli di cloro residuo in rete

Aumento della temperatura 
media dell’acqua in rete

Aspetti qualitativiAspetti quantitativi

Proliferazione microbica 
(legionella)

interruzione di servizio

Eventi pericolosi

black-out causati da 
sovraccarico delle linee 

elettriche

maggiore domanda da parte 
della produzione primaria e del 

settore turistico-balneare 
(stagionale)

prolungate ondate di calore (stagionale) / prolungati periodi siccitosi 

incremento della presenza di 
animali e insetti nocivi negli 

stoccaggi di acqua destinata al 
consumo umano
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contaminazioni crociate con altre 
attività umane (le acque reflue 

urbane ed industriali)

Contaminazione per dilavamento 
di aree agricole e zootecniche

Aspetti qualitativiAspetti quantitativi

contaminazione chimica 
e microbiologica

interruzione di servizio

Eventi pericolosi

allagamenti dei locali tecnici 
e/o da interi settori di impianti 

di potabilizzazione

eventi di piovosità estremi
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Misure di controllo

interruzione 
di servizio

contaminazione chimica 
e microbiologica

Proliferazione 
microbica (legionella)

fenomeni di bloom 
algale nei laghi e negli 

invasi artificiali. 

Aumento della concentrazione 
di elementi geogenici ed 

inquinanti antropici
Intrusione 

salina

Eventi pericolosi

Trattamenti 
per specifico 

contaminante 
o classe di 

contaminanti

procedure/
dispositivi 
attivati da 
sistema di 

early 
warning 

Procedure di flussaggio 
delle linee, sanificazione e 
manutenzione dei sistemi 
di generazione di ACS e di 

manutenzione della 
coibentazione

Processi di 
disinfezione/ 

ottimizzazione delle 
procedure e dei 
sistemi esistenti

Osmosi inversa, 
riduzione della quota 

prelevata

Gruppi elettrogeni e 
di continuità

Trattamenti 
con filtri a 
carbone 

attivo
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In sintesi

• Gli aspetti quantitativi e gli aspetti qualitativi degli impatti provocati dai cambiamenti climatici sono fra 
loro correlati (il miglioramento/peggioramento del rischio quantitativo agisce sul rischio qualitativo);

• Le misure di controllo applicabili per il contenimento degli eventi pericolosi riconducibili agli impatti 
provocati dai cambiamenti climatici sono considerate nell’ambito dello sviluppo di un PSA, si tratta di 
tecnologie ampiamente consolidate, ma purtroppo ancora poco orientate alla prevenzione (nel caso 
specifico). Sono applicabili nel breve/medio termine.
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